
О порядке выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на 

нормативные правовые акты 
 

«Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (далее – Правила), устанавливают 

следующую процедуру технологического присоединения: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - 

заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое 

присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 Правил; 

(подать заявку на технологическое присоединение в ООО «АСТ» 

можно на сайте: https://tegc.ru/consumers/tehnologicheskoe-

prisoedinenie/  или лично 

по адресу: г.Стерлитамак ул.К.Маркса 124а; 

г.Салават ул.Северная 1; 

г.Ишимбай ул.Стахановская 53. 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором; 

г) получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на 

допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и 
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теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, 

указанных в пункте 12 Правил, технологическое присоединение которых 

осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12 1, 13, 13 2 - 13 5 и 14 

Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых 

организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 

(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения заявителя, получение 

разрешения органа федерального государственного энергетического надзора 

в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в 

эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18.1 - 18.4 Правил не 

требуется; 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
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объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 

13 2 - 13 5 и 14 Правил, в случае, если технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема 

(подачи) напряжения и мощности. Для целей Правил под фактическим 

присоединением понимается комплекс технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана 

заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, 

объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи 

(приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация 

коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием 

(подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 

положении "включено"). 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 

Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить 

действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи 

объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях 

обеспечения поставки электрической энергии. 

Для целей Правил под осуществлением действиями заявителя 

фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами 

микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических 

и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 



(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 

которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. 

Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем 

включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета 

(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); 

е) составление акта об осуществлении технологического 

присоединения по форме согласно приложению N 1, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, 

указанных в пункте 14.2 Правил). 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 

Правил, положения разделов I, II и IX Правил применяются, если разделом X 

Правил не установлено иное. 

Подача заявки юридическим или физическим лицом 

В соответствии с пунктом 8 Правил для заключения договора заявитель 

направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого 

хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ 

участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8.1 Правил. 

Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым 

способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта 

сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в 

которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей 

заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям, с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал). 

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой 
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линии от границы участка (нахождения присоединяемых 

энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 

электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 

распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке 

класс напряжения (в случае указания в заявке класса напряжения до 1 000 В - 

до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 

кВ), существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в 

соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, 

утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные 

подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи 

заявки в сетевую организацию. 

Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического 

присоединения, гарантирующим поставщиком для заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" 

пункта 9 настоящих Правил), договора купли-продажи электрической 

энергии, произведенной на объектах микрогенерации, наряду с 

использованием документов на бумажном носителе, оформление которых 

предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и 

заявителем в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в 

ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, и договора купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, 

обеспечивается возможность использования таких документов в форме 

электронных документов. 

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для 

осуществления процедуры технологического присоединения и заключения 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
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розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации, подписывают документы в 

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. Заявитель - физическое лицо для осуществления 

процедуры технологического присоединения и заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, подписывает документы в электронной форме простой электронной 

подписью. 

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена 

документами в электронной форме, сетевая организация и гарантирующий 

поставщик (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с 

подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил) обязаны подписывать 

документы в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран 

способ обмена документами в электронной форме, документы, оформление 

которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой 

организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры 

технологического присоединения, а также между гарантирующим 

поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в случае, 

если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в 

электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно 

на бумажном носителе не требуется, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта. 

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае 

поступления запроса заявителя о необходимости предоставления 

документов, подписанных в форме электронных документов между сетевой 

организацией и (или) заявителем в ходе осуществления процедуры 

технологического присоединения, и (или) документов, подписанных в форме 
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электронных документов между гарантирующим поставщиком и (или) 

заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке (если в заявке 

указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил), договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на 

объектах микрогенерации, на бумажном носителе обязаны в течение 10 дней 

со дня получения такого запроса обеспечить направление заявителю таких 

документов на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой 

организации (гарантирующего поставщика). 

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя 

находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых 

организаций, согласно пункту 8.1. Если на расстоянии менее 300 метров от 

границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства 

нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в 

любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих 

намерение осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.  

Согласно пункту 8.2 Положения пунктов 8 и 8.1 настоящих Правил 

применяются с учетом того, что к объектам электросетевого хозяйства, 

принадлежащим организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности 

или ином законном основании потребителям электрической энергии, может 

осуществляться только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за 

исключением: 

-технологического присоединения, осуществляемого в отношении 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств по основаниям, 

установленным пунктом 2 настоящих Правил; 

-технологического присоединения электростанций; 
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-технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств 

связи, средств телевизионного вещания и радиовещания; 

-технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

обеспечивающих работу пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации; 

-технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

обеспечивающих энергоснабжение специально созданных технических 

устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) 

аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения в 

таких ситуациях. 

На уровне напряжения ниже 110 кВ допускается технологическое 

присоединение вновь присоединяемых энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии и территориальных сетевых 

организаций к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г. и 

включенным в перечень объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, к которым допускается 

осуществление технологического присоединения вновь присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 

110 кВ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 августа 2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости осуществления 

строительства и (или) реконструкции с увеличением трансформаторной 

мощности таких объектов, за исключением строительства объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики. 



Внесение изменений в перечень, указанный в абзаце 

седьмом настоящего пункта, осуществляется Правительством Российской 

Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по 

вопросам развития электроэнергетики, сформированных с учетом 

соответствующих обоснований, представленных Министерством энергетики 

Российской Федерации и Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8.3 Заявитель вправе направить запрос в 

орган местного самоуправления, на территории которого расположены 

соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием 

расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых 

необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан 

предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности 

указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.  

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств 

одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации не 

допускается, за исключением случаев технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения. В случае 

направления заявителем 2 и более заявок в разные сетевые организации для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в 

отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 

предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения, 

заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и 

последующих заявок обязан уведомить об этом каждую сетевую 

организацию, в которую направлена заявка. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 

экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить 

заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного 
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представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.  

Заявители вправе направлять заявку и прилагаемые документы 

посредством официального сайта сетевой организации (в том числе 

посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или единого 

портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с 

использованием единого портала). 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется 

заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных 

посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой 

организацией. Информация о порядке выдачи и использования 

идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит 

процедуру регистрации на указанном сайте с использованием страхового 

номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, 

основного государственного регистрационного номера индивидуального 

предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для 

индивидуальных предпринимателей, основного государственного 

регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика 

- для юридических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 

прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде 

заявок и прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность 

бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и 

возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки 
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заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 

информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, 

направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой 

организации договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о 

ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом 

присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на 

объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о 

технологическом присоединении, на своем официальном сайте (в том числе 

посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или на едином 

портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с 

использованием единого портала) в режиме реального времени без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства потребителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования 

специальных аппаратных средств. 

 

На едином портале обеспечивается возможность подачи заявок, получения 

заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое 

присоединение к электрическим сетям, получения и в предусмотренных 

настоящими Правилами случаях подписания документов, 

предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил, проектов договоров, 

актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, актов 
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о выполнении технических условий, актов об осуществлении 

технологического присоединения, направления уведомлений о выполнении 

технических условий, а также возможность обмена иными документами в 

процессе заключения и исполнения договора. 

На едином портале на безвозмездной основе обеспечивается 

взаимодействие между заявителями и сетевыми организациями с учетом 

следующих особенностей. 

Сетевая организация, у которой необходимая валовая выручка без 

учета потерь, учтенная исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов при 

утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной календарный год, является наибольшей 

в соответствующем субъекте Российской Федерации (далее - сетевая 

организация, соответствующая критерию по объему выручки) (иные лица, 

привлекаемые сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 

выручки, владеющие информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), может 

осуществлять исполнение обязанностей, предусмотренных абзацем десятым 

настоящего пункта, при присоединении информационной системы сетевой 

организации, соответствующей критерию по объему выручки 

(информационной системы лиц, привлекаемых сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки, владеющих 

информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку 

и прилагаемые документы), к инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, а также предоставления документов, подтверждающих выполнение 

критерия, предусмотренного настоящим абзацем. 

Если сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 
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выручки, обеспечена возможность заявителей осуществлять взаимодействие 

в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям с использованием единого портала, то 

любая сетевая организация, осуществляющая деятельность в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях обеспечения 

возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках процедуры 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям с использованием единого портала вправе обратиться к 

сетевой организации, соответствующей критерию по объему выручки (иному 

лицу, привлеченному сетевой организацией в соответствии с настоящими 

Правилами, владеющему информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), а сетевая 

организация, соответствующая критерию по объему выручки (иное лицо, 

привлеченное сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 

выручки, владеющее информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), обязана не 

позднее 30 дней со дня обращения направить в адрес обратившейся сетевой 

организации соглашение о порядке интеграции информационной системы 

такой сетевой организации с информационной системой сетевой 

организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, 

привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 

выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), в целях 

обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках 

процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям с использованием единого портала. Условиями такого 

соглашения должна предусматриваться в том числе обязанность сетевой 

организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, 

привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 

выручки, владеющего информационной системой, обеспечивающей 
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возможность направлять заявку и прилагаемые документы), не позднее 3 

месяцев со дня выполнения сетевой организацией, имеющей намерение 

осуществить интеграцию информационных систем в целях обеспечения 

возможности заявителей осуществлять взаимодействие с использованием 

единого портала, мероприятий, необходимых для присоединения к 

информационной системе сетевой организации, соответствующей критерию 

по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки, владеющего 

информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку 

и прилагаемые документы), реализовать мероприятия, необходимые для 

обеспечения такой возможности на безвозмездной основе, а также 

обеспечить обмен информацией между сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки (иным лицом, привлеченным 

сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, 

владеющим информационной системой, обеспечивающей возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы), и сетевой организацией, 

обратившейся в целях интеграции информационных систем, способом, 

обеспечивающим недопущение доступа сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного 

сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, 

владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы), к информации, указываемой 

заявителями в заявках, и документам, прилагаемым к заявкам, за 

исключением информации о наименовании сетевой организации, выбранной 

заявителем в целях осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям. В целях обеспечения 

информирования заявителей о ходе заключения и исполнения договора 

сетевые организации в рамках условий указанного в настоящем абзаце 

соглашения вправе согласовать иной порядок доступа сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного 



сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки, 

владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы), к информации о статусе 

заключения и исполнения договора между заявителем и сетевой 

организацией, осуществившей интеграцию информационной системы с 

информационной системой сетевой организации, соответствующей критерию 

по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки, владеющего 

информационной системой, обеспечивающей возможность направлять заявку 

и прилагаемые документы), в целях обеспечения возможности заявителей 

осуществлять взаимодействие в рамках осуществления процедуры 

технологического присоединения с использованием единого портала. 

В случае если сетевая организация обеспечила исполнение 

обязанностей, предусмотренных абзацем десятым настоящего пункта, 

на едином портале, исполнение указанных обязанностей на официальном 

сайте сетевой организации не требуется. 

Документы, подлежащие составлению в соответствии с настоящими 

Правилами в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 

сетям, подлежат направлению в формате Portable Document Format (PDF) в 

личный кабинет заявителя на едином портале в случае, если заявка была 

направлена заявителем посредством единого портала. 

В случае осуществления взаимодействия между заявителем и сетевой 

организацией, соответствующей критерию по объему выручки, с 

использованием единого портала документы, требующие в соответствии с 

настоящими Правилами подписания со стороны заявителя, подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 

которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
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используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме. 

Для организации подачи заявки в электронном виде на официальном 

сайте сетевой организации (в том числе посредством переадресации на 

официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и 

прилагаемые документы) сетевая организация вправе осуществить 

присоединение информационных систем сетевой организации к 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. В случае присоединения 

информационных систем сетевой организации к указанной инфраструктуре в 

порядке, установленном Правилами присоединения информационных систем 

организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2012 г. N 1382 "О присоединении информационных систем 

организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме", доступ 

заявителя к отдельному разделу на официальном сайте сетевой организации 

(в том числе посредством переадресации на официальный сайт, 

обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") и (или) в официальных программных средствах сетевой 

организации для пользовательского оборудования, под которыми понимается 
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программное обеспечение сетевой организации, применяемое сетевой 

организацией для обмена информацией в электронной форме между 

заявителем и сетевой организацией с использованием технического 

устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая 

планшетный компьютер), подключенного к сети "Интернет", может 

осуществляться с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации). 

Заявитель при прохождении процедур идентификации и 

аутентификации в информационной системе сетевой организации с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации вправе 

при идентификации предоставить согласие, выраженное с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации, на получение такой 

сетевой организацией из единой системы идентификации и аутентификации 

информации о себе в части следующих сведений: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования - для физических лиц; 

-полное наименование, основной государственный регистрационный 

номер и идентификационный номер налогоплательщика - для юридических 

лиц; 

-основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика - для 

индивидуальных предпринимателей. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих 



устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в 

многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, 

согласно пункту 8.4 Правил заявка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам 

электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий 

многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, 

собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным 

законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения 

нежилым помещением. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в 

многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам 

электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые 

помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией 

(товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом) по решению 

общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном 

доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним 

из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в 

письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений 

в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности, 

указанной в пункте 16.1 Правил. 

Согласно пункту 8.5 Правил в случае технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего 

пользования, расположенному в границах территории садоводства или 

огородничества, заявка на технологическое присоединение этих 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В 



случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или 

огородничества на земельных участках, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям 

объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в 

сетевую организацию в соответствии с предусмотренным Правилами общим 

порядком технологического присоединения с учетом особенностей, 

установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств. 

В случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе 

препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического 

присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это 

плату. 

Согласно пункту 8 6 Правил, в случае технологического присоединения 

объектов микрогенерации заявка на технологическое присоединение 

подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства 

которой технологически присоединены принадлежащие заявителю 

энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии. В 

случае одновременного технологического присоединения объектов 

микрогенерации и энергопринимающих устройств потребителя 

электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или 

на ином законном основании такие объекты микрогенерации, заявка на 

технологическое присоединение подается в сетевую организацию, 

определенную в соответствии с пунктом 8 Правил, с учетом особенностей, 



установленных пунктом 8 5 Правил. 

Пункт 8 7 Правил гласит, что в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, которые находятся или будут находиться в 

объектах капитального строительства, подлежащих строительству или 

реконструкции при комплексном развитии территории, лицом, с которым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

заключен договор о комплексном развитии соответствующей территории, 

подается единая заявка на технологическое присоединение (в отношении 

всех указанных энергопринимающих устройств) в соответствии с 

комплексной схемой инженерного обеспечения территории комплексного 

развития (при этом информация, предусмотренная подпунктами "б", "г", "е" - 

"з", "и" - "и 2", "к" пункта 9 Правил, указывается в заявке в отношении 

каждого из планируемых к присоединению энергопринимающих устройств). 

Технологическое присоединение в случаях, предусмотренных абзацем 

первым настоящего пункта, может осуществляться только к объектам 

электросетевого хозяйства, которые принадлежат территориальным сетевым 

организациям на праве собственности или на ином законном основании. 

Для энергоснабжения энергопринимающих устройств в целях 

обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному 

ремонту указанных в абзаце первом настоящего пункта объектов 

капитального строительства лицо, с которым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о 

комплексном развитии соответствующей территории, может обратиться за 

временным технологическим присоединением в соответствии с 

требованиями раздела VII Правил. 

Согласно пункту 8 8 В целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств при строительстве объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в 

случаях, предусмотренных частями 1 1 и 1 2 статьи 48, частью 7 3 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
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правоустанавливающих документов на земельный участок заявка может быть 

подана федеральным органом исполнительной власти, исполнительным 

органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

В соответствии с положениями абзаца первого настоящего пункта в 

отношении объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения заявка также может быть подана 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием, иным 

юридическим лицом в следующих случаях: 

-строительство, реконструкция объектов капитального строительства в 

рамках национального (федерального) проекта, государственной программы 

Российской Федерации, государственной программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программы; 

-строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

финансируемое с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных капиталах которых 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов. 

Согласно пункту 8 9 Сетевая организация, осуществляющая 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов микрогенерации заявителя, субъект розничного рынка, указанный в 

заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с 

которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 

гарантирующий поставщик, в зоне деятельности которого находятся объекты 

микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор 

купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах 

микрогенерации, в целях реализации предусмотренного настоящими 
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Правилами порядка заключения заявителем указанных договоров до 

завершения мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя 

вправе заключить соглашение о порядке обмена информацией и 

документами, необходимыми для заключения заявителем договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии или 

договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах 

микрогенерации (далее - соглашение об информационном взаимодействии). 

В рамках соглашения об информационном взаимодействии сетевая 

организация, осуществляющая технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, 

предоставляет субъекту розничного рынка, указанному в заявке заявителя в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым 

заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующему 

поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты 

микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор 

купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах 

микрогенерации, документы и информацию, предусмотренную настоящими 

Правилами, в том числе копию заявки и прилагаемых к ней документов 

заявителя, информацию о дате заключения заявителем договора, о 

расторжении договора, акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт об 

осуществлении технологического присоединения (уведомление об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям). 

Субъект розничного рынка, указанный в заявке в соответствии с 

подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующий поставщик, в зоне 
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деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя и с 

которым будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации заявителя, представляют сетевой 

организации, осуществляющей технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, 

подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности), договор купли-продажи электрической 

энергии, произведенной на объектах микрогенерации, на бумажном носителе 

или в форме электронного документа. 

Порядок, сроки и формат представления указанных документов и 

информации устанавливаются соглашением об информационном 

взаимодействии исходя из необходимости обеспечения заявителю 

возможности заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, договор об оказании услуг по 

передаче электрической энергии и (или) договор купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в срок, 

установленный настоящими Правилами и Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" (далее - Основные положения функционирования 

розничных рынков электрической энергии). 

Согласно пункту 9 Правил в заявке, направляемой заявителем (за 

исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 Правил), должны быть в 

зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, 

основной государственный регистрационный номер и идентификационный 

номер налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество физического лица, основной государственный 
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регистрационный номер индивидуального предпринимателя и 

идентификационный номер налогоплательщика, для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории 

Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета), а также 

выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский 

номер (далее - номер мобильного телефона) и адрес электронной почты 

заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, 

которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации; 

в) место нахождения (место жительства) заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 

устройств и их технические характеристики, количество, мощность 

генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических 

параметров элементов энергопринимающих устройств; 

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная 

скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих 

форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения 

в точках присоединения; 

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для 

генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей 

электрической энергии); 

з.1) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, 

определяемой в соответствии с требованиями пункта 14.2 Правил; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); 



и 1) этапы введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств в 

случаях, если их технологическое присоединение осуществляется при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

(указываются при наличии такого проекта); 

и 2) этапы строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (в которых расположены или будут располагаться 

присоединяемые энергопринимающие устройства), предусмотренных 

проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением 

на строительство (указываются при наличии таких документации, проекта 

или разрешения, которые утверждены, получены в установленном порядке); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, 

набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при 

вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 

энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого 

заявителем предполагается осуществление энергоснабжения 

энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в 

заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата 

указанного договора. 

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического 

присоединения объектов по производству электрической энергии атомных 

станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 



электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 

критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя) 

предложение по предоставлению рассрочки платежа за технологическое 

присоединение в соответствии с пунктом 17 Правил; 

н) сведения о планируемых объемах и сроках вывода из эксплуатации 

существующего объекта по производству электрической энергии (мощности) 

заявителя, входящего в его состав оборудования - в случае технологического 

присоединения вновь сооружаемого объекта по производству электрической 

энергии (мощности) в целях замещения им другого объекта по производству 

электрической энергии (мощности), принадлежащего заявителю и 

присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, 

реализуемых в рамках одного инвестиционного проекта. 

В отношении заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, 

сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, указываются 

по желанию заявителя при намерении предоставить документы для 

заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения 

процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации. 

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в заявке 

не указаны сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, 

положения Правил и Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия 

сетевых организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых 

организаций) и заявителей в процессе технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, применяются в части, не регулирующей 

вопрос заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 
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энергии (мощности) на розничном рынке, до завершения мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

заявителей. 

Сетевой организацией при направлении заявки посредством 

официального сайта сетевой организации (в том числе посредством 

переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы) или иного официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации, должна быть обеспечена 

возможность предоставления заявителем соответствующего требованиям 

Федерального закона "О персональных данных" согласия на обработку 

персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, 

с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. 

Согласно пункту 10 Правил к заявке прилагаются следующие 

документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, 

присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный 

класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием 

возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения 

(включая резервирование для собственных нужд) и возможности 

переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут 

быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной 

автоматики (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 

13 5 и 14 настоящих Правил); 

г) один из перечисленных ниже видов документов (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктами "н" и "о" настоящего пункта): 
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копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве 

собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом 

капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте 

капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором 

расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства 

заявителя; 

копия разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с 

указанием сведений о границах используемой территории); 

копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает 

сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают 

возможность использования земельного участка для целей размещения 

энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах 

сервитута); 

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а 

также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае 

если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин; 

д 1) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на 

обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом 

розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 
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обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке; 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, указанных в абзаце первом пункта 8.4 Правил, копия документа, 

подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, при наличии у такой организации 

соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее 

полномочий согласие общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого 

помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-

распределительного устройства, главного распределительного щита), 

установленного на вводе питающей линии сетевой организации в 

соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом 

не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с 

непосредственным присоединением к питающей линии сетевой 

организации); 

з 1) в случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-

строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его 

членам, - справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных 

в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, 

имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо 

иных объектов, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных 

документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - 

кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах 

территории кооператива, и данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной 

объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с 
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решением общего собрания членов кооператива; 

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол 

разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, 

подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого 

договора; 

к) действующая на дату подачи заявки схема выдачи мощности объекта 

по производству электрической энергии (далее - схема выдачи мощности) 

или схема внешнего электроснабжения энергопринимающего устройства 

(далее - схема внешнего электроснабжения) - в случае, если 

энергопринимающие устройства заявителя соответствуют критериям, 

установленным пунктом 10 2 настоящих Правил. Предусмотренные 

рекомендуемым вариантом прилагаемой к заявке схемы выдачи мощности 

или схемы внешнего электроснабжения сведения о величине максимальной 

мощности энергопринимающих устройств или объектов по производству 

электрической энергии, количестве этапов технологического присоединения 

и планируемых сроках их реализации должны соответствовать сведениям, 

указанным заявителем в заявке; 

л) утратил силу; 

м) копия решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода 

объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации 

- в случае если вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта 

по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях 

его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом по 
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производству электрической энергии (мощности), указанным в заявке, 

строительство (реконструкция) которого также выполняются заявителем, и 

указанное решение уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на 

технологическое присоединение замещающего объекта; 

н) в случае подачи заявки на основании пункта 8 7 Правил - копия 

договора о комплексном развитии территории, а также копии утвержденных 

в установленных порядке проекта планировки территории комплексного 

развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории 

комплексного развития, схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного 

плана земельного участка; 

о) в случае подачи заявки на основании пункта 8 8 Правил - копии 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в 

соответствии с частью 1 1 статьи 57 3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной в 

соответствии с земельным законодательством схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием, иным юридическим лицом - также копии 

документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в 

случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 8 8 Правил); 

п) при наличии в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "и " 

пункта 9 Правил, - копия утвержденного в установленном порядке проекта 

планировки территории; 

р) при наличии в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "и 2" 

пункта 9 Правил, - копии проектной документации, либо проекта планировки 

территории, либо разрешения на строительство, предусматривающих этапы 

¹
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

с) в случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства - копия утвержденной в установленном порядке комплексной 

схемы инженерного обеспечения территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию (при наличии). 

Согласно пункту 11 Правил Сетевая организация не вправе требовать 

представления сведений и документов, не предусмотренных Правилами, 

а заявитель не обязан представлять сведения и документы, 

не предусмотренные Правилами. 

В соответствии с пунктом 12 Правил в заявке, направляемой 

заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны 

быть указаны: 

а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е" и "и" - "л" пункта 

9 Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 

устройств заявителя; 

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

Пункт 12.1 гласит, что в заявке, направляемой заявителем -

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" 

пункта 9 Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых 
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энергопринимающих устройств заявителя; 

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта); 

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за 

технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет не более 150 кВт, за 

исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в абзаце 

двадцать шестом пункта 17 настоящих Правил. 

12.2. Предусмотренные пунктом 12 1 настоящих Правил заявители, за 

исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в абзаце 

двадцать шестом пункта 17 настоящих Правил, при желании воспользоваться 

рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в 

направляемой ими заявке. 

За предоставление рассрочки платежа за технологическое 

присоединение сетевой организации заявителем выплачиваются проценты. 

Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат 

оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично 

или полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах 

годовых) за каждый день рассрочки определяется в размере действовавшей 

на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта. 

Согласно пункту 13 Правил в заявке, направляемой заявителем в 

целях временного технологического присоединения, предусмотренного 

разделом VII Правил, указывается: 

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "л" пункта 9 

Правил; 

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств; 

характер нагрузки; 

срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной 

http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/401726
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/401726
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/4121
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/401726
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/401726
http://ivo.garant.ru/#/document/10180094/entry/0


схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства 

которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 

кВт включительно). 

К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах "г" и "д" 

пункта 10 Правил, а также информация о реквизитах договора. 

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, 

энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют 

максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

Для целей Правил под передвижными объектами понимаются 

энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с 

периодическим перемещением и установкой на территориях различных 

административно-территориальных единиц. 

Согласно пункту 13.1 Правил в заявке, направляемой сетевой 

организацией в смежную сетевую организацию в соответствии с пунктами 

41 и 42 Правил, должны быть указаны: 

основание (основания) подачи заявки, предусмотренное пунктом 41 

Правил, а также сведения, подтверждающие наличие такого основания 

(сведения об общей максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, присоединенных (присоединяемых) к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации, подающей заявку на основании абзаца 

второго пункта 41 Правил, и (или) сведения о включении указанной сетевой 

организацией в технические условия для заявителя мероприятий на объектах 

смежной сетевой организации, и (или) сведения о включении мероприятий на 

объектах смежной сетевой организации в технические условия вывода из 

эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), 

выданные сетевой организацией в соответствии с Правилами вывода 

объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. 

N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт 

и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты 
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Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования 

порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" 

(далее - Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 

эксплуатации)); 

сведения о сетевой организации, подающей заявку, предусмотренные 

подпунктами "а" и "в" пункта 9 Правил; 

сведения об объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой 

организации, к которым осуществляется присоединение и (или) на которых 

необходимо проведение мероприятий по технологическому присоединению; 

сведения о присоединяемых объектах электросетевого хозяйства 

сетевой организации, подавшей заявку, предусмотренные подпунктами "б", 

"г", "д" и "и" пункта 9 Правил, - в случаях, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 41 Правил; 

сведения о сроке осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств заявителя, определяемом в 

соответствии с Правилами (в случаях, когда заявка в смежную сетевую 

организацию подана в связи с включением мероприятий на объектах такой 

организации в технические условия (их проект), выданные заявителю); 

сведения о сроке осуществления мероприятий по обеспечению 

возможности вывода объекта по производству электрической энергии 

(мощности) из эксплуатации, определенном в решении уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, принятом в соответствии с 

Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. 

К указанной заявке прилагаются документы, указанные в подпункте 

"д" пункта 10 Правил, а также копии технических условий, выданных 

заявителям, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 670 кВт, подтверждающих наличие оснований для 

подачи заявки в соответствии с абзацем вторым пункта 41 Правил. Копии 

технических условий, выданных заявителям, мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет менее 670 кВт, подтверждающих наличие 
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оснований для подачи заявки, предоставляются по запросу смежной сетевой 

организации, в которую подана заявка, в течение 5 дней со дня поступления 

такого запроса. 

Если основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию 

послужило технологическое присоединение объекта по производству 

электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт, к 

заявке также прилагаются документы, предусмотренные подпунктом "к" 

пункта 10 Правил. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 41 

Правил, к заявке также прилагаются документы, предусмотренные 

подпунктами "а" и "г" пункта 10 Правил. 

В случае если основанием для подачи заявки в смежную сетевую 

организацию послужили обстоятельства, указанные в абзаце четвертом 

пункта 41 Правил, к заявке также прилагаются копия решения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации 

мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству 

электрической энергии (мощности) из эксплуатации и копия технических 

условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической 

энергии (мощности), выданных сетевой организацией. 

13 2. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в целях технологического 

присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого 

хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" пункта 9 

Правил; 

б) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на 

розничном рынке; 

в) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявителем 



заключен договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке (договор энергоснабжения или купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности), в отношении ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя, номер и дата указанного договора; 

г) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя; 

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов 

микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их 

паспортные технические характеристики. 

13 3. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в целях одновременного 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства 

с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно 

(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, 

должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 

9 Правил; 

б) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на 

розничном рынке; 

в) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, не 

превышающая с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя 150 



кВт; 

г) характер (график) нагрузки (вид производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта); 

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов 

микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их 

паспортные технические характеристики. 

13 4. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в 

целях технологического присоединения объекта микрогенерации к 

объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, 

должны быть указаны: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на 

территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

б) адрес места жительства заявителя; 

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 

Правил; 

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на 

розничном рынке; 

д) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя, которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов 

микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их 

паспортные технические характеристики. 

13 5. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в 



целях одновременного технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и 

объектов микрогенерации, должны быть указаны: 

а)  фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на 

территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

б) адрес места жительства заявителя; 

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 

Правил; 

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на 

розничном рынке; 

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, не 

превышающая с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя 150 

кВт; 

е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов 

микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их 

паспортные технические характеристики. 



13 6. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в целях одновременного 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства 

с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, должны 

быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 

9 Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя; 

в) характер (график) нагрузки (вид деятельности хозяйствующего 

субъекта); 

г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на 

розничном рынке; 

д) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов 

микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их 

паспортные технические характеристики. 

13 7. Заявители из числа указанных в пунктах 13 3 и 13 5 настоящих 

Правил, за исключением заявителей, соответствующих критериям, 

указанным в абзаце восьмом пункта 17 настоящих Правил, при желании 

воспользоваться рассрочкой платежа за технологическое присоединение 

указывают это в направляемой ими заявке. 

За предоставление рассрочки платежа за технологическое 

присоединение сетевой организации заявителем выплачиваются проценты. 

Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат 

оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично 
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или полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах 

годовых) определяется за каждый день рассрочки в размере действовавшей 

на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта. 

13 8. В заявке, направляемой заявителем в целях вывода из 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам 

диспетчеризации, должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" и "в" пункта 

9 настоящих Правил; 

б) наименование и место нахождения объектов электросетевого 

хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, планируемых к 

выводу из эксплуатации; 

в) наименование (описание) энергопринимающих устройств, 

принадлежащих третьим лицам, которые необходимо отсоединить от 

объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам 

диспетчеризации, планируемых к выводу из эксплуатации, и присоединить 

непосредственно к электрическим сетям сетевой организации; 

г) планируемый срок вывода из эксплуатации объектов 

электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации. 

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику, должны быть указаны: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на 

территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального 
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лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

б) место жительства заявителя; 

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 

Правил; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 

устройств заявителя. 

14.1. Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и 

качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из 

трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств 

заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории 

надежности осуществляется заявителем самостоятельно. 

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории 

надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить 

беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв 

снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время 

автоматического ввода резервного источника снабжения электрической 

энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу 

безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе 

первой категории надежности выделяется особая категория 

энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима 

для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы 

жизни людей, взрывов и пожаров. 

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории 

надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное 

функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения 

электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям 

технологических процессов производства. 

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй 



категориям надежности, относятся к третьей категории надежности. 

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй 

категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых 

резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно 

для энергопринимающих устройств особой категории первой категории 

надежности, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к 

энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть 

обеспечено наличие автономного резервного источника питания 

соответствующей мощности. 

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие 

предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем 

энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в 

порядке, предусмотренном Правилами. Владелец энергопринимающих 

устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные 

источники питания в состоянии готовности к использованию при 

возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или 

использовании противоаварийной автоматики. 

14.2. При осуществлении технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, 

ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 

которых может привести к экономическим, экологическим, социальным 

последствиям, относящихся к категориям, определенным в приложении к 

Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Правила 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии), а также энергопринимающих устройств, которые отнесены 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70183216/4287
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70183216/0


заявителями к первой категории надежности, составление и согласование 

акта согласования технологической и (или) аварийной брони является 

обязательным. 

Величина аварийной и (или) технологической брони определяется в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг), на основании содержащихся в проектной документации схемы 

электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя, перечня 

энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим 

устройствам аварийной и (или) технологической брони, и его технического 

(технологического) обоснования. 

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони 

составляется и подписывается заявителем в 2 экземплярах и направляется в 

сетевую организацию любым способом, позволяющим подтвердить факт его 

получения. 

К проекту акта согласования технологической и (или) аварийной брони 

должны быть приложены: 

документы, обосновывающие величины аварийной и технологической 



брони; 

перечень энергопринимающих устройств, относящихся к 

энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической 

брони. 

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от 

заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной 

брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр акта 

заявителю. 

В случае несогласия сетевой организации с представленным 

заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной 

брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с 

замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае 

если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан 

сетевой организацией с замечаниями относительно величины 

технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной 

величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, 

указанная в таких замечаниях. 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони 

составляется по форме и в соответствии с требованиями, установленными 

правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения 

режима потребления электрической энергии (мощности) и использования 

противоаварийной автоматики, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони не является основанием для 

невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

(или) отказа в подписании документов о технологическом присоединении. 



Заключение договора 

15. В случае осуществления технологического присоединения по 

индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

подписанные технические условия (как неотъемлемое приложение к 

договору) в сроки, установленные пунктом 30.4 Правил. 

В адрес заявителей, за исключением случаев осуществления 

технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая 

организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею 

проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня 

получения заявки. 

В целях временного технологического присоединения сетевая 

организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к такому 

договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том 

числе посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация одновременно с направлением договора 

заявителю уведомляет заявителя о последствиях наступления бездоговорного 

потребления электрической энергии в случае нарушения заявителем 

предусмотренных Правилами и Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии правил 

заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, а также, за исключением заявителей, 

указанных в пункте 13 Правил, о возможности временного технологического 

присоединения, предусмотренного разделом VII Правил. 

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, 
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обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то сетевой 

организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 

2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической 

энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого 

после завершения процедуры технологического присоединения являются 

установленные документами о технологическом присоединении условия из 

числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче 

электрической энергии, определенных в Правилах недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт 

и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и 

четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением 

технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор 

оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по 

форме согласно приложению N 11 и направляется заявителю - юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении 

максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств 

(за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил, лиц, указанных в 

пунктах 13, 13 2 - 13 5 и 14 Правил, лиц, присоединенных к объектам единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не 

внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за 

технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие 

устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 



порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, 

договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором по форме согласно приложению N 12 и направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным 

оператором в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 

Правил, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть 

увеличен на срок согласования технических условий с системным 

оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и 

дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю 

для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 

2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое 

приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 

3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. 

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает 

заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет 

их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 

Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 

и 12 - 14 Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание 

на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами должны быть 

представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям 

(документам), а также указание на необходимость их представления в 

течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При 

этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до 

получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления 

заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней 

со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует 

заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих 

сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и 



направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею 

проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое 

приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для 

соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления 

заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в 

течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой 

организацией проекта договора и направляет в указанный срок 

1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом 

договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе 

в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой 

организацией проекта договора и подписанных технических условий 

направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания 

проекта договора с предложением об изменении представленного проекта 

договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую 

организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора 

либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 

30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой 

организацией проекта договора и подписанных технических условий, 

поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после 

получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа 

от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в 

соответствие с Правилами сетевая организация обязана привести проект 

договора в соответствие с Правилами в течение 10 рабочих дней со дня 

получения такого требования и представить заявителю новую редакцию 



проекта договора для подписания, а также технические условия (как 

неотъемлемое приложение к договору). 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. 

При заключении договора в отношении энергопринимающих 

устройств, в отношении которых ранее заключенный договор с заявителем 

расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному пунктом 16.5 

Правил, исполнение сетевой организацией обязательств по вновь 

заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и 

времени уплаты заявителем сетевой организации неустойки по предыдущему 

договору. 

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который 

заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), заявитель (за исключением заявителей, 

указанных в пунктах 13 2 и 13 4 Правил) в течение 10 рабочих дней с даты 

получения от сетевой организации заполняет и подписывает проект договора 

на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения 

процедуры технологического присоединения являются установленные 

документами о технологическом присоединении условия из числа 

существенных условий договора на оказание услуг по передаче 

электрической энергии, определенных в Правилах недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на 

оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с 

приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех 

условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче 



электрической энергии в виде описания исчерпывающего перечня вариантов 

применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа относящихся 

к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При 

несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание 

услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия 

формулировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными 

Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием договора на 

оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого в 

соответствии с указанными Правилами может быть определено по 

усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию 

предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на иных условиях. 

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в 

отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение 

которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с 

даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в 

сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

указанных энергопринимающих устройств. 

16.1. Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты 

заключения договора с заявителем обязана направить в письменном или 

электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в 

заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществляется, гарантирующего поставщика, с 

которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации 



заявителя, копию подписанного с заявителем договора и копии документов 

заявителя, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, а также копию 

заявки о технологическом присоединении соответствующих 

энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик 

или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта 

розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 

соответствующий договор. 

В случае если по основаниям, предусмотренным настоящими 

Правилами, договор расторгнут, сетевая организация не позднее 2 рабочих 

дней со дня расторжения договора обязана уведомить о расторжении 

договора субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с 

подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующего поставщика, с 

которым заявителем планировался к заключению договор купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации 

заявителя, и в случае наличия ранее полученных от указанных субъектов на 

бумажном носителе 2 экземпляров проекта договора, обеспечивающего 

продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

(проекта дополнительного соглашения к договору, обеспечивающему 

продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), 

проекта договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на 

объектах микрогенерации заявителя, - возвратить их субъекту розничного 

рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил, гарантирующему поставщику, с которым заявителем 

планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации заявителя. 

Выполнение сторонами договора мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренных договором 

Согласно пункту 18 Правил мероприятия по технологическому 

присоединению включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 



согласование с системным оператором, а в случае выдачи технических 

условий электростанцией - согласование их с системным оператором и со 

смежными сетевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его 

земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических 

условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по 

подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) 

под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, 

а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по 

созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и 

автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического 

функционирования электроэнергетических систем, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. 

N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического 

функционирования электроэнергетических систем) (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил, кроме случаев, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов 

микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 

выше 0,4 кВ); 

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, 

указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 Правил, кроме случаев, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких 
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заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой 

организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил; 

д.1) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики 

заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных 

(реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их 

состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и 

автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу 

в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем. 

д 2) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из 

эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) 

заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой 

организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого 

(реконструируемого) объекта по производству электрической энергии 

(мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в 

целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии 

(мощности); 

18.1. Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, 

технологическое присоединение объектов которых осуществляется по 

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая 

организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом 

напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею 

в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 
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технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о 

выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за 

исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5 и 14 

настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на 

уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа 

федерального государственного энергетического надзора уведомления о 

готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие 

сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, 

основной государственный регистрационный номер в  Едином 

государственном реестре юридических лиц и дата внесения в  реестр, для 

индивидуальных предпринимателей - основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата 

внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств 

заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

б.1) наименование и местонахождение, максимальная мощность и 

класс напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, 

построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических 

условий в целях осуществления технологического присоединения объектов 

заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем); 

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) 

его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по 

электробезопасности и контактной информации. 

18.2. К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов 

прилагаются следующие документы: 
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а) копия технических условий; 

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в 

случаях технологического присоединения объектов заявителей, указанных в 

пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых 

осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, заявителей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения 

до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории 

надежности) - в случае, если в соответствии с настоящими Правилами 

установлена необходимость оформления акта о выполнении заявителем 

технических условий в рамках процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей; 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 

том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной; 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 

кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, 

предусмотренных техническими условиями на технологическое 

присоединение); 

18.3. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 
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прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении 

построенных им объектов в адрес органа федерального государственного 

энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о 

выполнении технических условий (если в соответствии с настоящими 

Правилами акт о выполнении заявителем технических условий не 

оформлялся, - в течение 5 дней со дня завершения выполнения мероприятий 

в соответствии с техническими условиями) способом, позволяющим 

установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в 

эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 

прилагаемые к нему документы направляются сетевой организацией в орган 

федерального государственного энергетического надзора в отношении 

объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ 

включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения 

технических условий в целях осуществления технологического 

присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня 

оформления акта об осуществлении технологического присоединения 

способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления 

о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

18.4. Объекты, указанные в пункте 18.1 Правил, считаются введенными 

в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного 

энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию 

объектов. 

18.5. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в 

инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную 

им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную 

документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также субъект оперативно-диспетчерского 

управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с 
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настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-

диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной 

документации требованиям технических условий или предоставляют 

заявителю информацию о несоответствии представленной документации 

требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия 

документации требованиям технических условий не должен превышать 10 

дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в 

случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими 

Правилами согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом 

действия сетевой организации, а также субъекта оперативно-диспетчерского 

управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением 

заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной 

документации требованиям технических условий, совершаются ими без 

взимания платы. 

IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой 

организацией технических условий 

81. Проверка выполнения технических условий проводится в 

отношении каждых технических условий, выданных заявителям. 

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, проверка выполнения технических условий 

осуществляется в соответствии с пунктами 82 - 90 настоящих Правил. 

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, проверка выполнения технических условий 

осуществляется в соответствии с пунктами 91 - 102 настоящих Правил. 

82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, 

когда не требуется согласование технических условий с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой 
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организацией и включает следующие мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров 

оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в 

документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 

настоящих Правил, требованиям технических условий; 

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок 

заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения 

технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем 

мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и 

представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации не 

является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в 

технических условиях. 

82.1. Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок 

заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе 

технологического присоединения прибора учета электрической энергии, 

включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в 

порядке, предусмотренном разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Форма акта 

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии приведена в 

приложении N 16. 

При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе 

технологического присоединения прибора учета электрической энергии 

сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре 

указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо 
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субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный 

договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых 

для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии является 

обязательным в соответствии с разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая 

организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на 

процедуру допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации 

субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в 

этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате 

применения расчетных способов определения объемов безучетного 

потребления электрической энергии в отношении соответствующих 

энергопринимающих устройств. 

83. Мероприятия по проверке выполнения технических условий 

заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт 

включительно (по одному источнику электроснабжения), а также 

заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной 

документации не является обязательной, проводятся непосредственно в 

процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. 

84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых 

электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) 

заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, 

вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного 

распределительного щита, узла учета) включительно. 

85. Для проведения проверки выполнения технических условий 

заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении 

технических условий с приложением следующих документов: 

а) техническая документация (технические паспорта) на линии 
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электропередачи, основное энергетическое и электротехническое 

оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-

заградители, токоограничивающие реакторы; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 

том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину 

аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая 

проектная документация не была представлена заявителем в сетевую 

организацию до направления заявителем в сетевую организацию 

уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации является обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема 

электрических соединений (электроустановки). 

86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих 

Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, 

осветительные установки, переносное электрооборудование и 

энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В. 

87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем 

документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет 

осмотр электроустановок заявителя. 

Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами 

содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов 

учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется 
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для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая 

организация в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о 

выполнении технических условий направляет гарантирующему поставщику, 

в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) 

многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к 

нему документов. 

88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем 

технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и 

направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 

2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно 

приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий). 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой 

организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую 

организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о 

выполнении технических условий. 

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении 

заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, 

указанных в пунктах 12 1, 13, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых 

осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, и подписывается 

заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения 

осмотра. 

Сетевая организация вместе с актом о выполнении технических 

условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от 

гарантирующего поставщика: 

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта 
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договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему 

договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего 

продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 

указан договор энергоснабжения; 

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта 

договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

(дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в 

качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности). 

При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, содержание которого установлено законодательством, по причине 

несоответствия формулировки такого условия формулировке, 

предусмотренной законодательством, либо при его несогласии с каким-либо 

условием указанного договора, содержание которого в соответствии с 

законодательством может быть определено по усмотрению сторон, заявитель 

вправе направить гарантирующему поставщику, с которым заявитель 

намерен заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, предложение о заключении такого 

договора на иных условиях. 

В случае когда к заявке был приложен подписанный заявителем проект 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма 

которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в 

соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, по которому у гарантирующего 

поставщика отсутствуют возражения, то сетевая организация в порядке, 

предусмотренном абзацами четвертым - шестым настоящего пункта, 

предоставляет заявителю ранее полученный от гарантирующего поставщика 
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один экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика 

договора или протокола разногласий соответственно. 

Сетевая организация, направившая в адрес гарантирующего 

поставщика, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается 

заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих 

устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию 

подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, и получившая от 

гарантирующего поставщика отказ от заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с указанием 

причин такого отказа, обязана не позднее 2 рабочих дней направить такую 

информацию заявителю. 

89. При невыполнении требований технических условий сетевая 

организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований 

технических условий и проектной документации, представляемой в сетевую 

организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 85 настоящих Правил, 

сетевая организация по завершении осмотра электроустановок составляет и 

передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и 

подлежащих выполнению. Повторный осмотр электроустановки заявителя 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него 

уведомления об устранении замечаний с приложением информации о 

принятых мерах по их устранению. 

Акт о выполнении технических условий подписывается после 

устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю. 

90. Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией 

выполнения заявителем технических условий (с учетом направления 

заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении 

технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения 
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сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им 

технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне 

зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой 

организации. 

91. Проверка выполнения технических условий в случаях, когда 

требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и 

субъектом оперативно-диспетчерского управления и включает следующие 

мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров 

оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в 

документах, представленных заявителем, требованиям технических условий; 

б) осмотр сетевой организацией, а также субъектом оперативно-

диспетчерского управления присоединяемых электроустановок и объектов 

электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках 

выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных 

мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и 

представленной заявителем и сетевой организацией проектной 

документации. 

91.1. Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок 

заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе 

технологического присоединения прибора учета электрической энергии, 

включающий составление акта допуска прибора учета электрической энергии 

к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Форма акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 

приведена в приложении N 16 к настоящим Правилам. 

При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе 

технологического присоединения прибора учета электрической энергии 

сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены 
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разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре 

указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо 

субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный 

договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых 

для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии является 

обязательным в соответствии с разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая 

организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на 

процедуру допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии 

субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в 

этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате 

применения расчетных способов определения объемов безучетного 

потребления электрической энергии в отношении соответствующих 

энергопринимающих устройств. 

92. Проверка выполнения технических условий проводится сетевой 

организацией в отношении мероприятий, которые предусмотрены 

техническими условиями и проектной документацией и которые 

выполняются заявителем, а субъектом оперативно-диспетчерского 

управления - в отношении мероприятий, которые предусмотрены 

техническими условиями и проектной документацией и которые 

выполняются заявителем и сетевой организацией в части реализации 

технических решений, обеспечивающих создание технической возможности 

технологического присоединения, требований к отключающей способности 

коммутационных аппаратов (для объектов электросетевого хозяйства 

классом напряжения ниже 110 кВ указанные технические решения и 
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требования проверяются в отношении объектов диспетчеризации), 

требований к релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, к 

установке (модернизации, замене) и техническим параметрам оборудования 

и устройств, обеспечивающих регулирование напряжения, регулирование 

частоты электрического тока и перетоков электрической энергии 

(мощности), а также требований к маневренным и иным техническим 

характеристикам генерирующего оборудования и подключению под действие 

противоаварийной и режимной автоматики. В случаях, указанных в 

подпункте "н" пункта 9 и абзаце четвертом пункта 41 настоящих Правил, 

проверка выполнения технических условий проводится субъектом 

оперативно-диспетчерского управления также в части реализации 

технических решений и мероприятий, обеспечивающих возможность вывода 

соответствующего объекта по производству электрической энергии 

(мощности) из эксплуатации. 

93. Для проведения проверки выполнения технических условий 

заявитель и сетевая организация (каждый в отношении принадлежащих им 

электроустановок (объектов электросетевого хозяйства) направляют 

уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий. К 

уведомлению о готовности к проверке выполнения технических условий 

прилагаются следующие документы: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если 

оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 

сопроводительную техническую документацию (технические паспорта 

оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о 

технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и 

объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и 

устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и 

технологического управления; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 



том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину 

аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая 

документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении 

технических условий; 

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или 

технологическое присоединение которых осуществляются в рамках 

выполнения технических условий; 

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств 

(комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в 

работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в 

соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского 

управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, 

схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и 

параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, 

исполнительные схемы; 

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам 

телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и 

технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств 

связи; 

е) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой 

организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу 

энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая 

проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний. 

93 1. В случае технологического присоединения объекта по 



производству электрической энергии наряду с документами, указанными 

в пункте 93 настоящих Правил, заявителем вместе с уведомлением о 

готовности к проверке выполнения технических условий дополнительно 

представляются: 

а) информация о результатах испытаний автоматических регуляторов 

возбуждения сильного действия синхронных генераторов и алгоритмов их 

функционирования на модели энергосистемы, а также о проверке и 

корректировке выбранных параметров настройки таких автоматических 

регуляторов возбуждения на модели энергосистемы в соответствии 

с требованиями к системам возбуждения и автоматическим регуляторам 

возбуждения сильного действия синхронных генераторов, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в топливно-энергетическом комплексе; 

б) документы, подтверждающие выполнение технических решений по 

созданию (модернизации) группового регулятора активной мощности и 

обеспечению его согласованной работы с централизованной (центральной 

координирующей) системой автоматического регулирования частоты и 

перетоков активной мощности, - в случае, если нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, техническими 

условиями или проектной документацией предусмотрена необходимость 

участия генерирующего оборудования присоединяемой гидроэлектростанции 

в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной 

мощности; 

в) акт о результатах комплексного опробования, акт о результатах 

комплексных испытаний и отчеты о результатах испытаний по определению 

готовности генерирующего оборудования к участию в общем первичном 

регулировании частоты и готовности к работе частотной делительной 

автоматики, подтверждающие успешное прохождение комплексных 
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испытаний генерирующего оборудования в соответствии 

с правилами проведения испытаний и определения общесистемных 

технических параметров и характеристик генерирующего оборудования, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом 

комплексе, - при проведении проверки выполнения мероприятий этапа 

технологического присоединения, предусматривающего проведение 

комплексных испытаний генерирующего оборудования, или технических 

условий на технологическое присоединение в целом. 

94. Уведомление о готовности к проверке выполнения технических 

условий направляется заявителем в адрес сетевой организации, а сетевой 

организацией в отношении своих объектов - в адрес субъекта оперативно-

диспетчерского управления. Сетевая организация в течение 2 рабочих дней 

со дня получения от заявителя уведомления о готовности к проверке 

выполнения технических условий направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления копию такого уведомления и копии 

приложенных к нему документов, представленных заявителем. 

Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами 

содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов 

учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется 

для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, сетевая 

организация в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя 

уведомления о выполнении технических условий направляет 

гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается 

(будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и 

копии приложенных к нему документов. 

Повторное представление заявителем или сетевой организацией 
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субъекту оперативно-диспетчерского управления документов, указанных 

в пунктах 93 и 93 1 настоящих Правил, в рамках проверки выполнения 

технических условий не требуется, если такие документы ранее 

представлены субъекту оперативно-диспетчерского управления заявителем 

или сетевой организацией до направления уведомления о готовности к 

проверке выполнения технических условий. 

95. Сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского 

управления рассматривают полученные документы, указанные в пунктах 

93 и 93 1 настоящих Правил, и осуществляют осмотр электроустановок 

заявителя и объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, 

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических 

условий. 

96. Осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации, построенных (реконструированных) в рамках 

выполнения технических условий, осуществляется сетевой организацией с 

участием субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

Сетевая организация в письменной форме уведомляет субъект 

оперативно-диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения 

осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) 

электроустановок заявителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его 

проведения. Субъект оперативно-диспетчерского управления направляет 

сетевой организации решение об участии (отказе от участия) в таком осмотре 

не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения. 

97. При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем и (или) 

сетевой организацией требований технических условий и проектной 

документации, представляемой в сетевую организацию и (или) субъекту 

оперативно-диспетчерского управления в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 93 настоящих Правил, по завершении осмотра электроустановок 

составляется и не позднее 5 рабочих дней передается заявителю и (или) 

сетевой организации перечень выявленных замечаний, подлежащих 
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устранению. 

В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского 

управления участвовали в осмотре, перечень выявленных замечаний, 

подлежащих устранению, составляемый по ее результатам, подлежит 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Акт о выполнении технических условий подписывается после 

устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю. 

98. При невыполнении требований технических условий заявителем и 

(или) сетевой организацией субъект оперативно-диспетчерского управления 

уведомляет об этом сетевую организацию в письменной форме с указанием 

замечаний. 

Сетевая организация, в свою очередь, в письменной форме уведомляет 

заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых 

возложено на заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний 

субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

До получения от заявителя и (или) сетевой организации соответственно 

письменного уведомления об устранении замечаний с приложением 

подтверждающих документов осмотр (обследование) электроустановок 

заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 

не проводится. 

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня 

после получения от заявителя или сетевой организации соответственно 

уведомления об устранении замечаний с приложением информации и 

документов о принятых мерах по их устранению. 

99. По результатам мероприятий по проверке выполнения технических 

условий сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт о выполнении 

технических условий и согласовывает его с субъектом оперативно-

диспетчерского управления. 

Акт о выполнении технических условий должен содержать выводы о 

выполнении всех мероприятий и требований, предусмотренных 



техническими условиями. 

Сетевая организация в 3-дневный срок направляет заявителю 

подписанный со своей стороны акт о выполнении технических условий в 2 

экземплярах. В случае если технические условия были согласованы с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении 

технических условий, согласованный с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, направляется заявителю в 3 экземплярах. 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении 

технических условий в 3 экземплярах возвращает в сетевую организацию 

подписанные со своей стороны экземпляры акта о выполнении технических 

условий, при этом один экземпляр акта о выполнении технических условий 

остается у заявителя. 

Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения 2 подписанных 

заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий направляет 

один экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту 

оперативно-диспетчерского управления. 

100. В случае если проверки выполнения технических условий в части 

мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части 

мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в 

разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении 

технических условий по результатам каждой из проверок. 

По результатам проверки выполнения технических условий сетевой 

организацией, в случае если такая проверка проводится отдельно от проверки 

выполнения технических условий заявителем, акт о выполнении технических 

условий подготавливается сетевой организацией и подписывается сетевой 

организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

101. В случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств, проверка выполнения 

технических условий проводится в части мероприятий, предусмотренных 

каждым этапом, и по техническим условиям в целом по завершении 



выполнения всех этапов. 

102. Срок проведения мероприятий по проверке выполнения 

технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны 

сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта 

о выполнении технических условий) не должен превышать 20 рабочих дней 

со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о 

готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления 

об устранении замечаний. 

Составление акта об осуществлении технологического 

присоединения 

Согласно пункту 19 Стороны составляют акт об осуществлении 

технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением 

N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления 

сетевой организацией фактического присоединения объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов 

микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема 

(подачи) напряжения и мощности, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 

13 3 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего 

дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в 

соответствии с техническими условиями составляет уведомление об 

обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, 

предусмотренной приложением N 1 1 к настоящим Правилам, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем 

официальном сайте (в том числе посредством переадресации на 

официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и 
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прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или едином портале (далее - личный кабинет заявителя). 

Если при поэтапном осуществлении мероприятий по технологическому 

присоединению плата за технологическое присоединение рассчитывалась 

(устанавливалась) в соответствии с пунктом 17 1 настоящих Правил, а также 

при осуществлении технологического присоединения объектов по 

производству электрической энергии в случае, если договором 

предусматривалось поэтапное осуществление мероприятий по 

технологическому присоединению, акт об осуществлении такого 

присоединения составляется применительно к каждому из этапов 

осуществления указанных мероприятий. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони в соответствии с пунктом 14.2 настоящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не 

предусмотренные настоящими Правилами. 

19.1. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня 

подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении 

технологического присоединения, а также акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в 

пункте 14.2 настоящих Правил) направляет в письменном или электронном 

виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым 

заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих 

устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в 

случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого 

договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, 

указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности). Сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня 
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фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя 

направляет в письменном или электронном виде информацию о дате 

фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя 

в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия 

информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату 

направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению 

сетевой организацией действия по передаче копий документов заявителей в 

адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к 

эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями 

без взимания платы за их совершение. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой договора, 

размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или 

протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой 

организации акт об осуществлении технологического присоединения, при его 

возвращении сетевой организации после подписания со своей стороны 

вправе приложить к нему надлежащим образом оформленный и 

подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим 

образом оформленный и подписанный со стороны гарантирующего 

поставщика. Отсутствие договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием для 



невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных 

настоящими Правилами, в части соблюдения процедуры технологического 

присоединения. 

Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об 

осуществлении технологического присоединения подписанный с его стороны 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом 

абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему 

поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не 

позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой 

организации акта об осуществлении технологического присоединения 

надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от 

сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после 

оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора 

заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, 

указанному в заявке, в течение 30 дней со дня получения от сетевой 

организации акта об осуществлении технологического присоединения. В 

случае непоступления в течение указанного срока в адрес гарантирующего 

поставщика подписанного заявителем проекта договора (протокола 

разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке) гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней по 

истечении указанного срока обязан уведомить о таком непоступлении 

заявителя, а заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения 

указанного уведомления представить гарантирующему поставщику сведения, 

подтверждающие факт направления гарантирующему поставщику проекта 

договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к 

действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю 
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электрической энергии (мощности) на розничном рынке) в адрес 

гарантирующего поставщика в указанный срок. 

В случае ненаправления заявителем проекта договора (протокола 

разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке) гарантирующему поставщику в предусмотренный абзацем 

пятым настоящего пункта срок (за исключением случаев, когда договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, был возвращен заявителем в адрес сетевой организации в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта) проект договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке (дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке), направленный гарантирующим поставщиком в адрес 

сетевой организации в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, считается 

отозванным. 

В случае если проект договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии на розничном рынке (дополнительного соглашения к 

действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке), считается 

отозванным по основаниям, предусмотренным абзацем шестым настоящего 

пункта, потребление электрической энергии объектами 

(энергопринимающими устройствами) заявителя считается бездоговорным 

потреблением электрической энергии со дня фактической подачи сетевой 

организацией напряжения и мощности на указанные объекты. При этом 

объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется по 

показаниям приборов учета (при невозможности использования показаний 

прибора учета - расчетным способом учета электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках электрической энергии, предусмотренным 
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пунктом 2 приложения N 3 к Основным положениям функционирования 

розничных рынков электрической энергии), а стоимость объема 

бездоговорного потребления электрической энергии за весь период его 

осуществления рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 84 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

Гарантирующий поставщик обязан незамедлительно уведомить 

сетевую организацию о факте выявления им бездоговорного потребления 

электрической энергии, предусмотренного настоящим пунктом. 

В случае заключения с гарантирующим поставщиком договора купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) потребитель обязан 

не позднее 2 месяцев со дня фактической подачи сетевой организацией 

напряжения и мощности на объекты заявителя заключить договор оказания 

услуг по передаче электрической энергии, днем начала исполнения которого 

является день фактической подачи сетевой организацией напряжения и 

мощности на объекты заявителя, а также оплатить гарантирующему 

поставщику стоимость электрической энергии и соответствующих услуг, за 

исключением услуг по передаче электрической энергии, потребленной со дня 

фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на 

объекты заявителя. 

При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя 

или действующего в его интересах гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 месяцев со 

дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на 

объекты заявителя не вправе при отсутствии оснований для отказа от 

заключения такого договора, установленных Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, отказаться от его заключения. В таком случае 

договор оказания услуг по передаче электрической энергии должен 
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содержать условие об оказании услуг по передаче электрической энергии 

начиная со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и 

мощности на объекты заявителя. 

Положения абзацев третьего - десятого настоящего пункта не 

применяются в отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 

14 настоящих Правил. 

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает 

необходимость частичного отступления от мероприятий, указанных в 

технических условиях, такие отступления должны быть согласованы с 

сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим 

внесением изменений в технические условия. Согласование 

соответствующих изменений в технические условия сетевая организация 

осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

В случае если в ходе проектирования необходимость частичного 

отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, 

выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) 

возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит 

соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю 

при условии, что такие изменения не повлекут необходимости 

корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, 

определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы 

за технологическое присоединение. 

В случае если в соответствии с абзацем первым пункта 24 настоящих 

Правил технические условия были выданы на срок, превышающий 6 лет, и 

по истечении 6 лет требуется частичное отступление от технических условий 

в части мероприятий, связанных с усилением электрической сети и 

развитием существующей энергетической инфраструктуры, в том числе 

электрических связей между объектами территориальных сетевых 

организаций и объектами единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, сетевая организация вносит соответствующие изменения 
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в технические условия, выданные заявителю, при условии, что такие 

изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке 

сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а 

также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение. 

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические 

условия согласовывались с системным оператором, сетевая организация 

обязана согласовать с системным оператором изменения, вносимые в 

указанные технические условия. Системный оператор в течение 5 дней со 

дня получения указанных изменений согласовывает такие изменения либо 

представляет обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает 

повторно направленные технические условия с учетом внесенных изменений 

и направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного 

рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных изменений. 

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 

лет и более 6 лет. В случаях если в соответствии с абзацами 

восемнадцатым и девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 настоящих Правил 

договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, 

превышающие сроки, которые предусмотрены указанным подпунктом, срок 

действия технических условий может превышать 6 лет. 

При заключении договора срок действия технических условий, 

направляемых сетевой организацией заявителю, должен определяться в 

пределах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, но быть не менее 

планируемого заявителем срока введения в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям). 

В случае если технические условия в соответствии с настоящими 

Правилами подлежат согласованию с системным оператором, а также в 

случае отступления от выданных заявителю технических условий сетевая 

организация обязана согласовать с системным оператором представленную 

заявителем сетевой организации на согласование проектную документацию 

по выполнению технических условий. При этом сетевая организация 
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направляет системному оператору копию проектной документации, 

представленной в сетевую организацию заявителем в течение 2 дней со дня 

получения указанной проектной документации. 

25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, 

указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5, 13 8 и 14 настоящих Правил, должны 

быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения 

(вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые 

подстанции, генераторы); 

а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

а.2) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 

устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по 

технологическому присоединению до границы участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 

урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой 

организацией); 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций в связи с 

присоединением новых мощностей (включая строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, установка устройств регулирования 

напряжения, компенсации реактивной мощности для обеспечения 

надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования 

к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической 

энергии в связи с присоединением новых мощностей (включая увеличение 



сечения проводов и кабелей, замену или увеличение мощности 

трансформаторов, установку устройств регулирования напряжения, 

компенсации реактивной мощности, расширение распределительных 

устройств на объектах по производству электрической энергии). Указанные 

требования к усилению существующей электрической сети смежных сетевых 

организаций подлежат включению в технические условия в случае, если 

технические условия подлежат согласованию в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 21 настоящих Правил с системным оператором. В целях 

выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том 

числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в 

порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил; 

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, 

противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий 

и процессов, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к 

контролю и поддержанию качества электрической энергии, а также к 

приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

(мощности). В целях выполнения указанных требований сетевая организация 

осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными 

сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 

Правил; 

г) требования по подключению энергопринимающих устройств под 

действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, 

требования к мощности энергопринимающих устройств, подключаемой под 

действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. В 

целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет 

в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми 

организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств 

устройствами релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной 
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автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, организации 

(модернизации) каналов связи для функционирования релейной защиты и 

автоматики, размещению устройств, обеспечивающих дистанционный ввод 

графиков временного отключения потребления в соответствии с 

требованиями системного оператора. В целях выполнения указанных 

требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование 

отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, 

предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил; 

е) требования по установке автономного резервного источника питания 

в случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой 

категории первой категории надежности, а также в случае временного 

технологического присоединения, если для его осуществления необходима 

установка таких источников в соответствии с пунктом 53 Правил, и (или) в 

случае наличия энергопринимающих устройств аварийной брони; 

ж) требования к параметрам работы и характеристикам линий 

электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, 

обеспечивающим функционирование объектов заявителя в составе 

энергосистемы и их участие в режимном и противоаварийном управлении, в 

том числе в регулировании частоты электрического тока, регулировании 

напряжения и реактивной мощности, в соответствии 

с Правилами технологического функционирования электроэнергетических 

систем и иными обязательными требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения в сфере электроэнергетики. В целях выполнения указанных 

требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование 

отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, 

предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил; 

з) требования о реализации мероприятий по обеспечению возможности 

вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии 

(мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой 
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организации, в целях замещения его другим объектом по производству 

электрической энергии (мощности) заявителя, технологическое 

присоединение которого к электрическим сетям той же сетевой организации 

осуществляется в соответствии с указанными техническими условиями, 

обеспечивающие исключение наступления в результате такого вывода 

негативных последствий, предусмотренных пунктами 33 и 56 Правил вывода 

объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. В целях 

выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том 

числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в 

порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил. 

В технических условиях для заявителей, указанных в пункте 13 6 

Правил, кроме сведений, указанных в подпунктах "а" - "ж" настоящего 

пункта дополнительно указываются: 

максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

требования по обеспечению технического ограничения выдачи 

электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей 

величину максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве 

собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и 

составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

требования по обеспечению возможности дистанционного отключения 

объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой 

организацией за счет ее средств. 

Для заявителей, указанных в пункте 13 6 Правил, требования, 

указанные в подпункте "б" настоящего пункта, должны обеспечивать 

потребление электрической энергии присоединяемыми 

энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической 
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энергии объектами микрогенерации. 

25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных 

пунктами 12.1 и 14 Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 

метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом 

определение точки присоединения вне границ участка, на котором 

располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, 

возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки 

присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию 

отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по 

оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых 

линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 

кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), 

обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и 

устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 



технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 

урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

25.2. В случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение 

садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, или иным 

правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, сетевой организацией при 

разработке технических условий должна предусматриваться возможность 

введения ограничения режима потребления заявителя в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях при обеспечении 

поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения 

режима их потребления. 

25.3. Определение требований, включаемых в технические условия на 

технологическое присоединение, и разработка заявителем (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 12 1, 12 2, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил) 

и сетевой организацией проектной документации в рамках выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению должны осуществляться 

с соблюдением требований, установленных Правилами технологического 

функционирования электроэнергетических систем. 

В случаях, указанных в пункте 10 2 настоящих Правил, мероприятия по 

технологическому присоединению, включаемые в технические условия, 

определяются с учетом технических решений, предусмотренных схемой 

выдачи мощности или схемой внешнего электроснабжения, согласованными 

и утвержденными в соответствии с пунктами 10 3 - 10 5 настоящих Правил, и 

необходимости выполнения требований к обеспечению технической 

возможности технологического присоединения, предусмотренных пунктом 

28 настоящих Правил. 

25.4. В технических условиях для заявителей - сетевых организаций, 
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которые подают заявки в соответствии с пунктом 13.1 Правил, должны быть 

указаны: 

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; 

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение 

по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий; 

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной 

сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения); 

требования, указанные в подпунктах "в" - "д" и "ж" пункта 25 Правил. 

Сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

указываются только для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 

41 Правил. 

Требования, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, 

определяются исходя из требований технических условий (их проекта) для 

заявителя, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

которого послужило основанием для обращения сетевой организации в 

смежную сетевую организацию. 

25.5. При выполнении сторонами договора мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренных договором, 

мероприятия по обеспечению учета электрической энергии (мощности), за 

исключением обеспечения учета в отношении многоквартирного дома, 

подлежат исполнению сетевой организацией. 

В случаях если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации расположение приборов учета электрической энергии и (или) 



иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии, возможно только на объектах заявителя, заявитель 

обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой 

организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов 

учета и указанного оборудования для их установки. 

25 6. В технических условиях для заявителей, предусмотренных 

пунктами 13 2 и 13 4 Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые соответствуют точкам присоединения 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителя; 

б) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

в) требования по обеспечению технического ограничения выдачи 

электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей 

величину максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве 

собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и 

составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

требования по обеспечению возможности дистанционного отключения 

объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой 

организацией за счет ее средств; 

г) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты; 

д) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 

технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 



урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

25 7. В технических условиях для заявителей, предусмотренных 

пунктами 13 3 и 13 5 Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 

метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом 

определение точки присоединения вне границ участка, на котором 

располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, 

возможно исключительно в случае, если такое расположение точки 

присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию 

отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-

имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

в) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

г) требования к усилению существующей электрической сети в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), 

обеспечивающие потребление электрической энергии присоединяемыми 

энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической 

энергии объектами микрогенерации, а также по обеспечению технического 



ограничения выдачи объектами микрогенерации электрической энергии в 

сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной 

мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической 

энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином 

законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 

кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения 

надежности и качества электрической энергии в связи с присоединением 

объектов микрогенерации, требования по обеспечению возможности 

дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

д) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и 

устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

е) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 

технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 

урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

25 8. В технических условиях для заявителей, 

предусмотренных пунктом 13 8 настоящих Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения; 

б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств, принадлежащих третьим лицам (определяется сетевой 

организацией); 

в) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (за исключением мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим 

лицам, указанных в подпункте "в" пункта 13 8 настоящих Правил, включая 

урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями и 
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собственниками объектов электросетевого хозяйства, которые 

осуществляются сетевой организацией); 

г) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети сетевой организации, в которую подана заявка, а также смежных 

сетевых организаций (строительство новых линий электропередачи, 

подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение 

мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, 

установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности 

и качества электрической энергии); 

д) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты. 

26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих 

Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой 

организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих 

требований определяется в договоре и учитывается соответственно при 

расчете платы за технологическое присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных 

в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил), максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт, 

указываются сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 

25 настоящих Правил. 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), в соответствии с пунктами 

25, 25 1 и 25 6 - 25 8 настоящих Правил, включая требования к местам их 

установки, а также разграничение обязательств по выполнению этих 

требований должны соответствовать требованиям, 

установленным Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии. 
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27. При невыполнении заявителем технических условий в 

согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 

технической возможности технологического присоединения сетевая 

организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее 

выданных технических условий. При этом дополнительная плата не 

взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по 

окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе 

внести изменения в ранее выданные технические условия или выдать 

заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее 

выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых 

технических условий не влечет за собой недействительность договора при 

условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по 

технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора 

заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания 

дополнительной платы. 

Продление срока действия ранее выданных технических условий, 

вносимые в них изменения или выданные заявителю в соответствии 

с абзацем вторым настоящего пункта новые технические условия подлежат 

согласованию с системным оператором (в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах до 31 декабря 2023 г. - с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления) в случае, если ранее 

выданные технические условия были согласованы системным оператором 

или субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Особенности технологического присоединения заявителей, 

указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 Правил 

103. Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным 

в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, заключается с 
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использованием личного кабинета заявителя. 

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, 

указанным в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, не ставится в 

зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в 

письменной форме. 

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, 

указанным в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, подтверждается 

документом об оплате (полностью или в установленных настоящими 

Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации 

выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на 

оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному 

пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать 

наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также 

реквизиты счета на оплату технологического присоединения. 

В счет на оплату технологического присоединения по договору 

включается плата за технологическое присоединение в полном объеме. 

Оплата счета (кроме случаев, когда заявитель в соответствии с 

настоящими Правилами воспользовался правом предоставления рассрочки 

платежа за технологическое присоединение) осуществляется в следующем 

порядке: 

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

порядке, предусмотренном пунктом 106 настоящих Правил; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об 

осуществлении технологического присоединения или уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 
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электрическим сетям. 

104. В отношении указанных в пунктах 12 1, 13 3 и 13 5 настоящих 

Правил заявителей (с учетом предусмотренных пунктами 12 2 и 13 7 

настоящих Правил требований) в заявке (по желанию таких заявителей) 

предусматривается рассрочка платежа в размере 90 процентов платы за 

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 

равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня 

подписания сторонами акта об осуществлении технологического 

присоединения (в отношении заявителей, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже, - со дня размещения в личном кабинете заявителя 

уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям, подписанного со стороны сетевой 

организации). В этом случае в счет, предусмотренный пунктом 103 

настоящих Правил, включается 10 процентов стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

заявителя. 

В случае если в соответствии с абзацем вторым пункта 110 настоящих 

Правил заявителем представлены замечания к размещенному в личном 

кабинете заявителя уведомлению об обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к электрическим сетям, исчисление срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, осуществляется со 

дня, когда после повторного размещения сетевой организацией в личном 

кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к электрическим сетям замечания признаются 

устраненными в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил. 

105. В отношении заявителя, указанного в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 

14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя: 

условия типового договора об осуществлении технологического 
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присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17; 

счет на оплату технологического присоединения по договору; 

подписанные со стороны сетевой организации технические условия, 

содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в 

соответствии с пунктами 25 1, 25 6 и 25 7 настоящих Правил, а также срок 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны 

заявителя и сетевой организации; 

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, 

обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя 

фактического присоединения и фактического приема напряжения и 

мощности. 

Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на 

оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой 

организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными 

абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их 

настоящим Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня 

размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой 

организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением 

об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в 

соответствие с настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией 

указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими 

Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в 

течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования. 

В случае отсутствия у заявителя личного кабинета заявителя сетевая 

организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок 

доступа к личному кабинету заявителя, включая получение первоначального 
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доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, 

определяемый в соответствии с едиными стандартами качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 

организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса. 

В отношении заявителя, указанного в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 

настоящих Правил, сетевая организация в офисах очного обслуживания 

потребителей обязана обеспечить доступ к личному кабинету потребителя на 

безвозмездной основе. 

Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении 

всей процедуры технологического присоединения о размещении в личном 

кабинете заявителя документов, подлежащих оформлению в процессе 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 

не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и 

размещен документ, по указанным в заявке на технологическое 

присоединение номеру мобильного телефона и (или) адресу электронной 

почты заявителя или иным выбранным заявителем способом, позволяющим 

подтвердить факт получения информации. 

106. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для 

заявителя установлено требование осуществления закупки с 

соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном 

оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления 

сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, 

предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить такой счет в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка 
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признается аннулированной. 

107. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты 

заявителем счета направляет копию заявки заявителя, а также копии 

документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, субъекту 

розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" 

пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности 

которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым 

заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации. 

108. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности 

действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов 

заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения 

и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка 

заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки 

приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного 

оборудования и доступ к таким местам. 

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по 

выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, 

указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, кроме 

случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 

выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности 
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действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием 

(подачу) напряжения и мощности для потребления 

энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии 

(мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на 

объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой 

организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от 

исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по 

технологическому присоединению. 

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих 

Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по 

технологическому присоединению включают в себя мероприятия, 

предусмотренные пунктом 18 настоящих Правил. 

Указанные в настоящем пункте обязательства сетевой организации 

отражаются в технических условиях. 

109. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за 

исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 

энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания 

рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, 

обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора 

учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела 

Х Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем сетевая организация в течение 1 рабочего дня 
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со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора 

учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя, а также в течение 2 

рабочих дней направить такой акт в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, 

указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого 

находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к 

заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной 

на объектах микрогенерации. 

Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в 

личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в 

эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при 

определении объема потребления электрической энергии (мощности). 

110. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 

14 настоящих Правил, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам 

выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая 

организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1 1 к 

настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это 

уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном 

кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и 

заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий 

по технологическому присоединению в соответствии с техническими 
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условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов 

и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических 

условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим 

Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в 

соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении 

технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением 

N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем 

сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого 

были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить 

заявителя. 

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от 

сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете 

заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении 

технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в 

пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) 

которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления 

об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к 

составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к электрическим сетям). 

В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия 

реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и 

(или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно 

разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее 

окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены 

указанные документы. 
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В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны 

сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об 

осуществлении технологического присоединения (уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям) в процессе поставки электрической энергии 

(мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, 

свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией 

технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, 

указанный в абзаце втором настоящего пункта, такой потребитель вправе в 

течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о 

выполнении технических условий и акта об осуществлении 

технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой 

организацией возможности присоединения к электрическим сетям) 

обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а 

сетевая организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

такого обращения потребителя устранить указанные обстоятельства. 

В случае если после устранения сетевой организацией замечаний 

заявителя, указанного в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов 

микрогенерации) которого осуществлено на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже, заявителем в течение 10 рабочих дней со дня повторного размещения 

сетевой организацией в личном кабинете заявителя уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям не представлены замечания к такому уведомлению, 

замечания заявителя признаются устраненными. 

111. В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете 

заявителя акта об осуществлении технологического присоединения 

(уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям) сетевая организация обязана 

направить такой акт (уведомление об обеспечении сетевой организацией 

https://base.garant.ru/187740/bf3c4cb11d29b484bbb06d910d94e5fd/#block_41102
https://base.garant.ru/187740/bf3c4cb11d29b484bbb06d910d94e5fd/#block_4121
https://base.garant.ru/187740/bf3c4cb11d29b484bbb06d910d94e5fd/#block_4132
https://base.garant.ru/187740/bf3c4cb11d29b484bbb06d910d94e5fd/#block_4014


возможности присоединения к электрическим сетям) в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного 

рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности 

которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем 

планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации. 

Соглашениями об информационном взаимодействии, заключенными 

между сетевой организацией и субъектом розничного рынка, указанным в 

заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с 

которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, между 

сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности 

которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым будет 

заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на 

объектах микрогенерации заявителя, могут быть предусмотрены иной 

порядок, сроки и форма представления сетевой организацией информации и 

документов, указанных в пунктах 107, 109 и 111 настоящих Правил, с учетом 

требований, предусмотренных пунктом 8 9 настоящих Правил. 

Если такое соглашение не заключено, указанные документы и 

информация представляются сетевой организацией в форме электронных 

документов и электронных образов документов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 

сохранением их реквизитов), подписанных (заверенных) усиленной 

квалифицированной электронной подписью сетевой организации, на адрес 

электронной почты субъекта розничного рынка, указанного в заявке в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым 

заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и (или) 
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гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся 

объекты микрогенерации заявителя, с которым планируется к заключению 

договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах 

микрогенерации заявителя. 

112. Исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договору об 

оказании услуг по передаче электрической энергии, договору купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, 

начинается со дня составления сетевой организацией акта об осуществлении 

технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой 

организацией возможности присоединения к электрическим сетям) 

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, 

подписанного сетевой организацией, но не ранее совершения заявителем 

действий, свидетельствующих о начале фактического потребления 

электрической энергии, или действий, свидетельствующих о начале 

фактического производства и отпуска в сеть электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации. При этом действие договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, 

договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах 

микрогенерации, не ставится в зависимость от факта составления 

соответствующего договора, подписанного сторонами в письменной форме. 

113. Отсутствие заключенного соглашения об информационном 

взаимодействии, предусмотренного пунктом 8 9 настоящих Правил, не 

освобождает сетевую организацию, субъекта розничного рынка, указанного в 

заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с 

которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 

гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся 

объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен 
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договор купли-продажи электрической энергии, от реализации мероприятий 

и оформления документов, предусмотренных настоящими Правилами, в 

процессе исполнения обязанностей, возникающих в связи с подачей 

заявителем заявки, и обеспечения передачи документов заявителю в 

предусмотренные настоящими Правилами сроки. В указанном случае обмен 

документами между сетевой организацией и субъектом розничного рынка, 

указанным в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности которого 

находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет 

заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на 

объектах микрогенерации, может осуществляться посредством обмена 

документами в электронной форме с использованием адресов электронной 

почты, указанных на официальных сайтах сетевой организации, субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" 

пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым 

заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации, в сети "Интернет", или 

документами на бумажном носителе. 

114. В отношении заявителей, указанных в пункте 13 8 настоящих 

Правил, положения пунктов 8 4, 8 5, 10, абзаца пятого пункта 15, абзаца 

первого пункта 16 1, подпункта "в" пункта 18, абзаца первого пункта 

19, абзацев третьего и четвертого пункта 30 4 настоящих Правил не 

применяются. 

115. В отношении заявителей, указанных в пункте 13 8 настоящих 

Правил, независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
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технологического присоединения на дату обращения технологическое 

присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

116. В отношении заявителей, указанных в пункте 13 8 настоящих 

Правил, проверка выполнения технических условий проводится только в 

случае, если техническими условиями предусмотрены мероприятия, 

выполняемые заявителем, и (или) технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах). 

Проверка выполнения технических условий в отношении мероприятий, 

выполнение которых в соответствии с техническими условиями 

предусмотрено заявителем, проводится сетевой организацией в объеме 

указанных мероприятий, при этом положения пунктов 82 - 87, абзацев 

третьего - девятого пункта 88 и пунктов 91 - 102 (в части мероприятий, 

которые выполняются заявителем) настоящих Правил не применяются. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие условия договоров, 

источники их официального опубликования: 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

«Российская газета», «Парламентская газета», «Собрание законодательства 

РФ». 

Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/4138
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/40082
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/400883
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/400883
http://ivo.garant.ru/#/document/187740/entry/91
http://www.pravo.gov.ru/


управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям».  

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», «Российская газета».  

Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" 

(с изменениями и дополнениями) 

Первоначальный текст документа опубликован в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 4 июня 2012 г. N 23 ст. 3008 

Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
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